SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy
Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice
tel.; +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

Zaprasza do zlozenia oferty w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego
o wartoéci zamowienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 2 ustawy Pzp' w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postgpowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 wrzesnia 2019 r.,
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamowienie sektorowe)

, Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem
do eksploatacji”

znak sprawy nadany przez Zamawiajgcego: 6/T1/2021

Specyfikacjg zatwierdzam:
Data; 17.03.2021r.
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Pzp

str. 1



SWZ zawiera:

Czes¢ 1 Instrukcja dla wykonawcow wraz z zatacznikami
Czes¢ 11 Wzory Oferty i zalacznikow

Czgs¢ 111 Projekt umowy

Czes¢ I Instrukeja dla wykonawceow wraz z zalacznikami

Spis tresci

Rozdzial 1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Rozdzial 2. Tryb udzielenia zamowienia.

Rozdziat 3. Kod CPV i Opis przedmiotu zamoéwienia.

Rozdziat 4. Termin wykonania zaméwienia.

Rozdzial 5. Warunki udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow.

Rozdzial 6. Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych speinianie warunkow
udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdzial 7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

Rozdziat 8. Wymagania dotyczace wadium.

Rozdzial 9. Termin zwigzania oferts.

Rozdzial 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Rozdziat 11. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

Rozdziat 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Rozdzial 13. Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

Rozdziat 14. Badanie i ocena ofert

Rozdzial 15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu w celi zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Rozdzial 16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozdzial 17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostanag wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli
zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowg w sprawie zamdwienia
publicznego na takich warunkach.
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Cze$¢ 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
Rozdzial 1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0. ul. Krakowska, 85 32-065 Krzeszowice
Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl
NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010, BDO 000011550

Rozdzial 2. Tryb udzielenia zaméwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. | pkt 2 ustawy Pzp z dnia 11 wrzesnia
2019 r. na podst. Dziat IIl, Rozdziat 3, Podrozdziat Il Regulaminu udzielania zamowien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. (zwany
dalej w skrécie ,,Regulaminem™) w trybie przetargu ofertowego, w zwigzku z ustawowym
wylaczeniem stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Regulamin dostgpny jest na
stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice.

2. Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (zwana dalej w skrocie” swz”) stanowi, wraz
z zatacznikami kompletny dokument, ktéry obowigzuje wykonawcg i zamawiajacego podczas
calego prowadzenia postgpowania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza swz zastosowanie majg wiasciwe przepisy
okreslone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rozdzial 3. Kody CPV i opis przedmiotu zamowienia

1. Kody CPV (wspdlny stownik zamowien):

29.12.21.00 - Pompy cieczowe

42.12.21.00 - Pompy cieczowe

29.12.24.00 - Pompy wirowe i podnosniki cieczy

42.12.24.00 - Pompy wirowe i podnosniki cieczy

29.12.22.10 - Uktady hydrauliczne

42.12.22.10 - Uktady hydrauliczne

2. Wykonawca przyjmujac do realizacji przedmiot zamowienia zapewnia dostarczenie oraz
uruchomienie kompaktowego zestawu hydroforowego.

3. Przedmiotowe zaméwienie dotyczy:

Dostawy zestawu hydroforowego (komplet) wraz z transportem, uruchomieniem oraz

przekazaniem do eksploatacji (bez montazu) na potrzeby pompowni wody

w Czatkowicach.

W ramach zaméwienia nalezy odpowiednio dobra¢, dostarczy¢ do zamawiajacego
i uruchomié nastepujace urzadzenie:

Kompaktowy zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia na sieci wodociggowej - medium
100% woda.

str. 3



3.1. Dane wyjsciowe do doboru:
Pierwszy punkt pracy (stan obecny):

“ Wydajnos¢ zestawu 170 m*/h

. Wysokos¢ podnoszenia H=64m H:0

Zestaw powinien pracowa¢ w ukladzie trzech pomp ( w przypadku awarii jednej z nich
pozostate dwie muszg zapewni¢ utrzymanie wydajnosci dla pierwszego punktu pracy)

Drugi punkt pracy (docelowy uktad hydrauliczny - zaktadany w przysztosci):

B Wydajnos¢ zestawu - 270 m*/h
= Wysokos¢ podnoszenia - H=64m H.O

3.3. Szczegoly doboru:

Uklad  hydroforowy  powinien dobrany by¢ na obecne  parametry  pracy
(pierwszy punkt pracy) z mozliwosciag jego tatwego rozbudowania do drugiego (docelowego)
punktu pracy (bez koniecznosci wymiany pomp i sterownikoéw zapewniajgcych parametry
pierwszego punktu pracy).

Uklad hydroforowy powinien mie¢ wydtuzony kolektor przygotowany pod dodatkowe pompy
(ilos¢ dodatkowych pomp dowolna wynikajaca z doboru) uwzgledniajgc warunek zachowania
jednej pompy rezerwowej oraz dlugosci maksymalnej zestawu hydroforowego nie
przekraczajacej 2,9 m.

3.4. Opis istniejacego ukladu hydraulicznego:

Doplyw wody do zestawu hydroforowego nastgpuje rurociggiem grawitacyjnym

o $rednicy DN300 — doplyw wody z wyzej potozonych uje¢ wody (okoto Sm wyzej niz rzgdna

poziomu fundamentu istniejacych pomp) oraz zbiornika posredniego (bezciSnieniowego)

o pojemnosci V =3000m3 ktory zlokalizowany jest bezposrednio przy pompowni wody.

Poziom zwierciadta wody w zbiorniku utrzymywany jest na stalej wysokosci (nie liczac okresu

poboréw szczytowych wody) i jest wyzszy od poziomu posadowienia zestawu hydroforowego

o okoto 1,0-1,2 m.

Woda tloczona jest bezposrednio do sieci wodociagowej oraz do sieciowego zbiornika

WYrownawczego.

3.5. Wyposazenie ukladu pompowego (wymagania minimalne):

o zestaw hydroforowy pozwalajacy na stabilizacj¢ cisnienia na poziomie zadanym w sieci
wodociggowej przy zalozonej wydajnosci, poprzez odpowiednie sterowanie pracg pomp

e kompletny uktad sterowania silnikéw wraz z zabezpieczeniami, zabudowany w szafie
sterowniczej (szafa sterownicza wchodzi w skfad zamoéwienia — przygotowana do pracy
z docelowa iloscia pomp z miejscem na dodatkowe urzadzenia sterujace dla dodatkowych
pomp).

 mikroprocesorowy sterownik (sterownik oprogramowany do docelowej ilosci pomp).

o przemienniki czestotliwosci dla kazdego silnika wchodzacego w sklad zestawu
hydroforowego
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o komplet czujnikéw (czujnik cisnienia w kolektorze tlocznym, czujnik suchobiegu
w kolektorze ssawnym: wibracyjny czujnik obecnosci wody oraz manometr na kolektorze
ssacym z podtaczeniem pod ukiad sterowania - wskazanie minimalnego cisnienia —
regulacja minimalnego ci$nienia w celu wskazania suchobiegu).

e zawor zwrotny i przepustnica na tloczeniu kazdej pompy

e przepustnica na ssaniu kazdej z pomp

e przeponowe naczynia wodno-powietrzne na kolektorze ttocznym

e manometr na kolektorze tlocznym i ssawnym

e kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (nie gorszej niz stal 1.4301) -
z przygotowaniem pod montaz docelowej ilosci pomp ( zgodnie z punktem 3.2).

e konstrukcja nosna wyposazona w podstawki amortyzacyjne.

e podejscia pod dodatkowe pompy zaslepione kotnierzami ( zgodnie z punktem 3.2).

3.6. Minimalne wymagania parametrow zastosowanych pomp

e typ pompy: normalnie zasysajaca, wysokocisnieniowa pompa wirowa

e stopien ochrony IP 53

e maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie na zuzycie energii przez silniki pomp w ciggu
roku nie powinno przekroczy¢ 286 000 kWh przy przepompowaniu 1 100 000 m’
(ok.126m?/h) — parametr ograniczony z uwagi na przeprowadzony przez Zamawiajacego
audyt efektu ekologicznego zwiazanego z ograniczeniem zuzycia energii w obiekcie
i ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.

e klasa energetyczna silnikéw - min. [E3

e wirniki ze stali nierdzewne;j

e korpus pompy z zeliwa

e wal ze stali nierdzewne;j

3.7.  Opis szafy sterowniczej:
Szafa sterownicza wykonana bgdzie z metalu zabezpieczonego przed korozjg. Praca zestawu
pomp zarzadza¢é ma sterownik przeznaczony do wspélipracy z przemiennikiem
czestotliwoséei ktérego zadaniem jest stabilizacja cisnienia na poziomie zadanym, poprzez
odpowiednie sterowanie pracg pomp.

3.7.1 Wyposazenie szafy

Wyposazenie szafy sterowniczej (miejsce w szafie sterowniczej powinno by¢ dostosowane do

docelowej ilosci pracujacych pomp, montaz elementéw pod obecny punkt pracy)

e wylgeznik gltowny,

panel sterowniczy do pracy recznej wraz z sygnalizacjg pracy poszczegdlnych pomp oraz

sygnalizacja stanéw awaryjnych,

e czujnik kontroli faz,

o soft-starty” - napigcie znamionowe 400V AC (dla kazdej pompy celem zapewnienia
sterowania recznego w przypadku awarii sterownika),

e przemienniki czgstotliwoseli o mocy dostosowanej do zastosowanych silnikéw
trojfazowych, napigcie znamionowe 400V AC mozliwoscia sterowania rgcznego predkoscia
obrotows silnikéw pomp,
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e zabezpieczenia przeciwprzepieciowe odpowiedniej klasy dla zabezpieczenia urzadzen
elektronicznych (stopniefi ochrony klasy D),

e zabezpieczenie/a zwarciowe przemiennikow,

e zabezpieczenia przeciazeniowo-zwarciowe dla zabudowanych pomp,

e plyta czolowa z panelem operatorskim oraz:

a) przelacznikiem wyboru trybu pracy dla kazdej z pomp (praca w trybie: rgcznym /
automatycznym),

b) przetacznikami "Start" / "Stop", dla kazdej z pomp,

¢) kontrolkami stanu pracy i awarii (suchobieg, awaria zasilania),

d) przelaczniki, przyciski, lampki sterownicze na elewacji do docelowej ilosci pomp (dla
niepodlaczonych pomp nieokablowane),

e) sterownik oprogramowany bedzie do docelowej ilosci pomp (jak wyzej).

3.8. Minimalne wymagania sterownika;

f) mozliwos¢ przeprogramowania urzadzenia do docelowej pracy z docelowg iloscig pomp,

g) regulacja predkosci obrotowej pompy w zaleznosci od cisnienia panujacego w kolektorze
ttocznym,

h) zalaczanie i wylaczanie zestawu pompowego w zaleznosci od ciénienia w kolektorze
tlocznym,

i) bilansowanie czasu pracy pomp - wyrdwnanie stopnia zuzycia oraz proba ruchowa pomp,
w zestawie uwzgledniajacym zapotrzebowanie przeciwpozarowe (wszystkie identyczne
pompy zestawu),

j) rozruch kolejnych urzadzen zestawu (za posrednictwem przemiennika czgstotliwosei lub
bezposrednio z sieci elektrycznej za posrednictwem - "soft-startu”),

k) zatrzymanie zestawu i przejscie w stan czuwania w przypadku braku rozbiorow,

l) wylaczenie pomp w przypadku zaprogramowanych cisnien dopuszczalnych,

m) zapamietanie wszystkich wielkosci mierzonych, zadawanej czgstotliwosci, stanu
poszczegolnych pomp, stanéw alarmowych,

n) odczyt wszystkich mierzonych parametréw pracy,

0) w przypadku awarii sterownika - uklad sterowania pozwala przej$¢ na rgezny tryb pracy,

p) zmiana wartosci parametréw zadanych w zaleznosci od zadanych przedziatow czasowych,

q) realizowanie zabezpieczenia: od suchobiegu, nadmiernego wzrostu cisnienia oraz awarii,

r) mozliwos¢ wprowadzenia przez lacze szeregowe oraz Ethernet pakietéw danych w formacie
MODBUS RTU / TCP do urzadzenia zewngtrznego,

s) wspolpraca z monitoringiem  zainstalowanym w  WiK  Krzeszowice firmy
Hydro-Partner w zakresie monitoringu parametréw pracy i awarii (wlaczenie do systemu
poza oferta).

3.9. Wymiary urzgdzenia:

Wymiary urzadzenia sa ograniczone istniejacymi fundamentami pod pompy. W zwiazku

z powyzszym maksymalne wymiary urzadzenia ograniczone sg do: szerokos¢ max 2,0m,

dlugos¢ max 2,9m.

3.10. Montaz:

Zamawiajacy zamontuje we wlasnym zakresie zestaw hydroforowy (montaz zgodnie

z wytycznymi producenta urzadzenia) w zakresie czgsci hydraulicznej i eklektycznej. Po stronie

str. 6



oferenta jest przeprowadzenie rozruchu urzadzenia oraz regulacja pracy (dostosowana do
paramentow sieci wodociggowe;j).

3.11. Gwarancja:

Sprzedawca udzieli bezptatnej gwarancji na okres minimum 24 miesiace, liczonej od daty
odbioru urzadzenia zgodnie z zapisami umowy

Naprawy gwarancyjne beda zrealizowane w ciagu do 72 godz. od zgloszenia. W przypadku
koniecznosci sprowadzenia podzespotéw do zestawu hydroforowego z zagranicy termin na
wykonanie naprawy gwarancyjnej moze zosta¢ wydluzony do 5 dni roboczych zgodnie
z zapisem w § 4 pkt. 2 umowy.

3.12. Przeszkolenie pracownikow

Wykonawca zaméwienia zapewni szkolenie pracownikéw w zakresie obstugi dostarczonego
urzadzenia. Szkolenie przeprowadzone niezwlocznie po uruchomieniu dostarczonego
urzadzenia.

Rozdzial 4. Termin wykonania zaméwienia.

4.1 Termin dostawy kompletnego zaméwienia na teren budowy zamawiajacego do
10 tygodni (70 dni) od daty podpisania umowy.
Za termin wykonania zaméwienia nalezy rozumie¢ termin podpisania protokotu odbioru
urzadzenia, ktory moze nastapi¢ zgodnie z zapisami umowy.

Rozdzial 5. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spelnienia tych warunkow.

5.1 O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu na podstawie § 15 Regulaminu. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia
wyklucza si¢ wykonawcg, ktory:

a) nie wykazal spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub nie wykazal braku
podstaw wykluczenia

b) wyrzadzil szkode Zamawiajacemu na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania zaméwienia, jezeli szkoda zostal stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére
uprawomocnito si¢ w okresie 3 lat przed wszezgeiem postgpowania

¢) zlozyl nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego postgpowania

d) nie wniést wadium, w sytuacji, gdy byto ono wymagane, w tym réwniez na przedtuzony
okres zwiazania oferta lub nie zgodzil sig na przedtuzenie okresu zwigzania oferta

e) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, postgpowanie  sanacyjne,
restrukturyzacyjne lub ukladowe lub ktérego upadiosé ogtoszono, z wyjatkiem
wykonaweow, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad zatwierdzany
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacjg majatku upadtego;

52 O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy speiniajg warunki

udziatu w postepowaniu okreslone w § 16 Regulaminu i dotyczace:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spetniony, jezeli;

str. 7



e Wykonawca zlozy oéwiadczenie o posiadaniu kondycji finansowej i ekonomicznej
niezbednej do wykonania niniejszego zaméwienia oraz o$wiadczenie Ze nie zalega
2 naleznoSciami wobec ZUS oraz Urzedu Skarbowego (os$wiadczenie zawarte
w zalgczniku nr 2)
o wykaze zysk z dzialalnosci podstawowej w roku poprzedzajacym ztozenie oferty (za
2019r).
b) zdolno$ci technicznej lub zawodowej

e Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku: Warunek ten zostanie
spetniony, jezeli;

o Wykonawca zlozy o$§wiadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjatu technicznego
do realizacji niniejszego zaméwienia wraz o$wiadczeniem o posiadaniu 0séb zdolnych
do realizacji niniejszego zamdwienia pozwalajacy na realizacj¢ zadania zgodnie
z wyznaczonymi terminami. (o$wiadczenie zawarte w zataczniku nr 2),

o oéwiadczy ze w przyszlosci bedzie posiadal niezbedne zaplecze techniczne do
dostarczenia dodatkowych komponentéw niezbgdnych do uruchomienia zestawu
hydroforowego na pracg w docelowym ukladzie hydraulicznym bez koniecznosci
wymiany pomp i sterownikow —w okresie co najmniej 5 lat oraz zapewni mozliwos¢
dostawy czesci zamiennych przez okres min 7 lat (o$wiadczenie zawarte w formularzu
oferty -zatacznik nr 1)

o wykaze, ze: wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, dostawy zestawow
pompowych o wartoéci facznej co najmniej 1 000 000 zi. (dotgczyé referencje).

5.3 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawey ma negatywny wplyw na
realizacje zamdwienia.

5.4 Zamawiajacy zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcg zamoOwienia.,

Rozdzial 6. Wykaz o§wiadczen i dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Kazdy wykonawca bioracy udzial w postgpowaniu sklada:
6.1  Oferte (zatacznik nr 1) wraz z doborem zestawu hydroforowego z podaniem:
B podstawowych danych pozwalajacych na weryfikacj¢ doboru zgodnie
z przedstawionymi wymaganiami w SWZ
- charakterystyki pracy dobranego ukladu pracy oraz charakterystyki docelowej
pracy ukfadu planowanego
6.2  Aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu
w postepowaniu (zatacznik nr 2) oraz dokument potwierdzajacy zysk z dziatalnosci
podstawowej w roku poprzedzajacym ztozenie oferty (za 2019r).
63  Aktualne na dzien skladania ofert o§wiadczenie o niepodleganiu wykluczenia
(zatacznik nr 3 - oswiadczenia Wykonawey o braku podstaw do wykluczenia).
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6.4

6.6

6.7

6.8

6.9

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, dostawy zestawow
pompowych o wartosci tacznej co najmniej 1 000 000 zt (zatacznik nr 4).
Zamawiajacy prosi o ulozenie i zszycie skladanych dokumentow w podanej wyze]
kolejnosci.

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawcg dokumenty budza
watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwroci¢ sig bezposrednio do wilasciwego
podmiotu, na rzecz ktorego dostawy byly wykonane.

Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczen lub dokumentow Zamawiajacy wezwie
wykonawce do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu
albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow;
oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 6.2 - 6.4 niniejszej SWZ sklada kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Oéwiadczenia te maja
potwierdza¢ spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wskazuje spelnienie warunkow udziatu w
postgpowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig¢ 0 zaméwienie muszg ustanowi¢ pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu (w tym do podpisania oferty) oraz zawarcia
umowy o zamowienie publiczne. Korespondencja prowadzona bedzie z
pelnomocnikiem.

Rozdzial 7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami

oraz przekazywania o§wiadczei lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych

do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

7.1

7.2

7.3

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiajacy i Wykonawcy
beda porozumiewac si¢ na pismie.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg, pisemnie lub
droga elektroniczna, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen (réwniez w
przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania) dla ktorych przewidziano tylko formg
pisemna.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje droga elektroniczng, kazda ze stron niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Rozdzial 8. Wymagania dotyczgce wadium.
8.1 Wykonawca przystepujacy do przetargu nie jest zobowigzany do wniesienia wadium

Rozdzial 9. Termin zwigzania ofertg.
9.1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.
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9.2. Wykonawca moze przediuzyé termin zwigzania oferta na czas niezbedny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o0 oznaczony okres nie
dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozdzial 10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

b)
10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawcg.
Wykonawcy sktadaja ofert¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inna trwalg i czytelng technika.

Wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obeym, winny byé¢ zlozone wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobg upowazniona do reprezentowania firmy na
zewnatrz i zaciagania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty lub przez
osobe posiadajaca petnomocnictwo do reprezentowania firmy.

Upowaznienie 0séb podpisujacych ofertg musi wynika¢ bezposrednio z dokumentow
dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
7z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpis z wiasciwego rejestru
lub zaéwiadczenie o wpisie do CEiDG) to do oferty nalezy dolgczy¢ pelnomocnictwo
wystawione przez osoby do tego upowaznione.

Petnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w formie;

oryginalu podpisanego przez osoby, ktérych uprawnienie wynika z dokumentow
(ewidencyjnych lub rejestrowych) Wykonawcy, zgodnie z okresleniem reprezentacji
w tych dokumentach lub

kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem poswiadczone; notarialnie.

W przypadku petnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj oraz zakres
pelnomocnictwa wiasciwy do odpowiednich czynnosci.

Wszystkie dokumenty winny by¢ zlozone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez
wykonawce za zgodno$é z oryginatem. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem
dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego
z nich dotycza.

Zaleca si¢ wykorzystanie formularzy/ wzoréw zalgcznikow przekazanych przez
Zamawiajacego

Dopuszeza si¢ w ofercie ztozenie zatgcznikow opracowanych przez Wykonawcg, pod
warunkiem, ze beda identyczne co do tresci z formularzami/wzorami zatacznikow.
Oferty Wykonawcow, ktérzy dotacza zataczniki o innej tresci niz okreslone w SWZ
zostang odrzucone.

Kazda zapisana strona oferty musi by¢ ponumerowana kolejnymi numerami
i parafowana przez osobg/y podpisujaca/e oferte, a calo$é zszyta trwale celem
uniemozliwienia jej przypadkowego zdekompletowania.
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10.14

10.15
10.16
10.17

10.18
10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

Wszystkie poprawki (rowniez przy uzyciu korektora) musza by¢ parafowane
wiasnorgcznie przez osobg podpisujaca ofertg.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza si¢ skiadania ofert czesciowych.

Strony oferty, na ktorych znajduja sig informacje zastrzezone, nalezy wskaza¢
w osobnym dokumencie, ktory powinien znajdowac sic na samym poczatku ztozone;
oferty.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawca moze zwraca¢ sig do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji
warunkéw  zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed upfywem terminu sktadania ofert -
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci  specyfikacji wptynal do
zamawiajacego nie pozniej niz do kofica dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wplynie po uptywie
w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skladania
ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie SWZ. Zapytania
nalezy przesyla¢ na adres mailowy sekretariat@wikkrzeszowice.pl lub poczta.

Tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacjg, bez ujawniania Zrodta zapytania oraz zamieszcza na stronach
internetowych https:/bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajgcy moze zmieni¢ specyfikacje. O kazde; ewentualnej zmianie Zamawiajacy
niezwlocznie powiadomi kazdego ze znanych uczestnikow postgpowania oraz zamiesci
informacje o zmianie na stronach internetowych:
https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice oraz www.wikkrzeszowice.pl

Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji warunkow zamoOwienia nie prowadzacej do
zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert
i informuje o tym Wykonawcéw, ktorym przekazano SWZ oraz na stronie internetowe;j.
Zamawiajacy wzywa Wykonawcg, ktorego oferta jest naj korzystniejsza do uzupetnienia
w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, w przypadku, gdy Wykonawca nie ztozyl
wymaganych o$wiadczen, dokumentow, petnomocnictw albo zlozyl oswiadczenia,
dokumenty lub pelmomocnictwa, ale zawierajace btedy. W przypadku braku
uzupelnienia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze ofert¢ odrzucic.
W przypadku jednak w ktérym po dokonaniu uzupetnien oferta nadal budzi watpliwosci
Zamawiajacego, moze on wedlug swojego wyboru oferte odrzuci¢ lub zazadac
kolejnych wyjasnien.

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie sa:

r.pr. Karol Szylko - w sprawach zamowien publicznych nr tel. 696 097 643

mgr inz. Karol Bochynski —w sprawach technicznych nr tel. 12 282 13 20 wew. 525
(e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl)
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Rozdzial 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

111

11.2

11.3

11.4

11.6

117

11.8

11.9
11.10

11.11

Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce)
w Sekretariacie Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice - do dnia 02 kwietnia 2021 r., do godz. 10:00 lub przesiac
przesylka pocztowa, kurierska z potwierdzeniem dorgczenia. Kopertg (paczke) nalezy
opisac nastgpujaco:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Inwestor:
Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.0., ul. Krakowska 85,
32-065 Krzeszowice.

OFERTA na zadanie pn. ,Dostawa zestawu hydroforowego wraz  transportem,
uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji”
Nie otwieraé przed dniem 02 kwietnia 2021 r. przed godz. 10:15.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina
wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy
kurierska.

Wykonawca otrzyma na zadanie potwierdzenie zlozenia oferty i zostanie
poinformowany pod jakim numerem zostata zarejestrowana jego oferta.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, Zze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wedtug takich samych zasad,
jak sktadana oferta tj. w zamknigtej kopercie z napisem ,ZMIANA™ i z powotlaniem sig¢
na numer, pod ktérym zostala zarejestrowana oferta.

Koperty z napisem . ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian
zostang dotaczone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ si¢
z postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE".

Oferta ztozona po terminie zostanie odrzucona.

Otwarcie ofert nastapi dnia 02 kwietnia 2021 r. po godz. 10:15, w sali konferencyjne]
pok. nr 7 w siedzibie Zamawiajgcego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczytuje informacje, o ktorych mowa w art. 222

ustawy Pzp.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronach internetowych
https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice i www.wikkrzeszowice.pl  informacje
dotyczace:
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a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

b) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

¢) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci
zawartych w ofertach.

11.12 Zamawiajacy informuje, ze oferty skladane w postgpowaniu o zaméwienie publiczne s3
jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z pozn. zm.),
jesli Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegi, Ze nie mogg one byc¢
udostepniane i jednoczesnie wskazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. W zakresie przedmiotu oraz sposob utajnienia Zamawiajacy bedzie
stosowal przepisy ustawy Pzp.

11.13 Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byty
przez Wykonawcg zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie oznakowane;j ,.tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete, zszyte oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie o§wiadczenia i zaswiadczenia skladane
w trakcie niniejszego postgpowania sg jawne bez zastrzezen.

11.14 Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bgdzie traktowane jako bezskuteczne.

Rozdzial 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1 Wykonawca okresli cene realizacji zamdwienia poprzez wskazanie jej w formularzu
ofertowym sporzadzonym wg. zatacznika nr 1 do SWZ.

12.2 Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty i naktady zwigzane
z realizacjg przedmiotu zaméwienia zgodnie z SWZ i opisem przedmiotu zamdwienia
oraz wzorem umowy.

12.3 Cena ofertowa powinna uwzgledniaé wszystkie koszty towarzyszace zwigzane
z realizacja okreslonego w dokumentacji przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez w niej nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia

12.4 Ceny muszg by¢ wyliczone i podane w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku wg
zasady — ponizej 5 nalezy konicowke pomina¢, powyzej lub réwne 5 nalezy zaokraglic
w gorg.

12.5 Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

12.6 Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit w ofercie najwyzsza jakos¢
materialéw i urzadzen skladajacych sig¢ na przedmiot zamowienia.

12.7 Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, skladajac ofertg, jest zobligowany
poinformowaé zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru/ustugi,
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ktérych dostawa/ $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac
warto$¢ bez kwoty podatku.

Rozdzial 13. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujgcymi kryteriami i ich
znaczeniami:
a. Cena ofertowa - 90%
b. Gwarancja jakosci i r¢kojmia — 10%

13.2 Ocena punktowa kryterium cena ofertowa dokonana zostanie zgodnie z formuta:
P¢c=(Cn /Cb) x 100 x waga kryterium (90%)
gdzie:
Pc — punkty dla badanej oferty w kryterium cena;
Cn — cena najnizsza w zbiorze ofert;
Cb — cena badanej (rozpatrywanej) oferty.
Oferta spetniajaca w najwyzszym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najnizsza
(najtansza) ceng - otrzyma maksymalng ilos¢ punktéw przypisang w tym kryterium,
czyli 90 pkt.
Pozostalym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktow.
Najdrozsza oferta uzyska najmniejszg ilos¢ punktow.

13.3 Ocena punktowa kryterium gwarancja jakosci i rekojmia dokonana zostang
w nastepujacy sposob:
- udzielenie 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami umowy — S pkt
- udzielenie 48 miesiecznej gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami umowy — 10 pkt

UWAGA! Zamawiajacy okresla, ze minimalny okres gwarancji i rekojmi wynosi
24 miesiace od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zaméwienia (uruchomienia),
natomiast maksymalny okres gwarancji i rgkojmi moze wynosi¢ 48 miesigcy od dnia
bezusterkowego protokolarnego odebrania robot.
W przypadku podania przez Wykonawcg okresu gwarancji i rekojmi krotszego niz
24 miesiecy, oferta zostanie odrzucona.
W przypadku podania okresu gwarancji i rekojmi dhuznego niz 48 miesigce, wykonawcey
zostana naliczone punkty jak w przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rekojmi na
48 miesiace.

13.4 Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwigkszy bilans punktow

w dwdch wyzej wskazanych kryteriach.
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Rozdzial 14. Badanie i ocena ofert

14.1W toku badania i oceny Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonaweéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji
dotyczgcych ztozonej oferty pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz wprowadzanie
jakichkolwiek zamian w tresci oferty z zastrzezeniem pkt. 14.4.

14.2 Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w wyznaczonym terminie nie zlozyli
oéwiadczen i dokumentéw, potwierdzajacych speinienie warunkéw  udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub stosownych pelnomocnictw albo ztozyli
dokumenty zawierajace bledy lub wadliwe pelnomocnictwa do ich uzupelnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, ze pomimo ich uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

14.3 Zamawiajacy wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentow wskazanych w art.124 ustawy Pzp.

14.4 Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste poprawki pisarskie, omylki rachunkowe
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyfki
polegajace na niezgodnosci oferty ze SWZ niepowodujace istotnych zamian w tresci
oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawcg, ktérego oferta zostata poprawiona.

14.5 Ocena zgodnosci oferty z trescia SWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie
analizy dokumentéw i o§wiadczen, jakie zostaty dofaczone do oferty przez Wykonaweg w
odniesieniu do warunkéw okreslonych w SWZ.

14.6 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw, oswiadczen.

Rozdzial 15. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

15.1 Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriow wyboru.

15.2 Zamawiajacy powiadomi pisemnie lub droga elektroniczng o wynikach postgpowania
wszystkich  Wykonawcéw, ktorzy zlozyli oferty oraz zamieéci informacje
o rozstrzygnieciu przetargu na stronie www.wikkrzeszowice.pl

15.3 Jezykiem kontaktu jest jezyk polski. Wszelka korespondencja, wyjasnienia i kontakty
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag, az do zakornczenia realizacji zamowienia odbywac
si¢ beda w jezyku polskim.

15.4 Wszystkie rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca bgda prowadzone w zlotych
polskich.

15.5 Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

15.6 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow
ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadac¢ przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego przediozenia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka powinna okresla¢ strony umowy,
cel dziatania, sposob wspéldziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu
z nich, solidarna odpowiedzialno§¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zaméwienia, gwarancji i regkojmi),
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wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego
cztonkéw do czasu wykonania zamowienia.
15.7 Zawarcie umowy nastapi wg. wzoru Zamawiajacego, zalgczonego do niniejszej SWZ.
15.8 W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sig od zawarcia umowy, Zamawiajacy bgdzie mogt wybra¢ ofertg najkorzystniejszg
spoérod pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Rozdzial 16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
16.1 Wykonawca przystepujacy do przetargu nie jest zobowigzany do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Rozdzial 17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne waru nki umowy albo wzo6r
umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowg w sprawie
zamo6wienia publicznego na takich warunkach.

17.1 Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji
warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany lub mozliwos¢ taka wynika z
regulacji prawa polskiego lub tez zapisow Regulaminu.

17.2 Warunki umowne wprowadzania zmian do tresci umowy zostaly okreslone ww. wzorze
umowie

17.3 Wz6r umowy znajduje sie w czeéci 111 i jest zatgeznikiem do swz.

Rozdzial 18. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO zwigzanym z postepowaniem
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, dalej ,RODO”,
informuje sig, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice
Spétka z 0.0.;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Spotka
7 0.0. jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwiazanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu ofertowego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp™:

4. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia w sposdb
gwarantujacy jego nienaruszalnosc;
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5. obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp:

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
— napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;
nie przystuguje Pani/Panu
~ w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Czesé 11 Wzory Oferty i zalacznikow

1) zalgcznik nr 1 - Oferta

2) zalacznik nr 2 - Aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie o spetnieniu warunkow
udzialu w postgpowaniu

3) zalacznik nr 3 - Aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postgpowania

4) zalgeznik nr 4 — Wykaz wykonanych dostaw

str. 17



Zalacznik nr 1 do swz — wzor formularza oferty

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na zadanie pn.

., Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem
do eksploatacji® znak sprawy nadany przez Zamawiajgcego: 6 /T 1/2021

Dotyczy ogloszenia przetargu ofertowego ogloszonego przez Zamawiajgcego Wodociagi
i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice

1. WYKONAWCA
Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:

L.p. Nazwa(y) Wykonawey(6w)

Adres(y) Wykonawcy(6w), NIP, REGON,
email, telefon

2. OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA OFERTY:

Imig¢ i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail
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3. Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze skladam niniejszg oferte i oferuje wykonanie
calo$ci zamoéwienia:

Nazwa urzadzenia:

...............................................................................................................

IEEOS oo sy e R S SR R AR A S AR R zt
podatek VAT ............ L R e R
570 175 T O RO SN zi

S OWIIIE DIULEO . tavveivesseseesveesseesneeesssssessssssnsassasasssesessbsssbesamasab b s o ds e e g s obd s bE e e b e e A s e s b e s st a e
zlotych

W cenie zawarto wszystkie koszty sktadajace si¢ na przedmiot zaméwienia tj.:

- zestaw hydroforowy (komplet)

- transport,

- uruchomienie i przekazanie do eksploatacji (bez montazu hydraulicznego i elektrycznego)

4. Oswiadezam, Ze udzielam na Przedmiot zaméwienia gwarancji (wlasciwe zaznaczy¢):

0 24 miesiace liczone od daty uruchomienia jednak nie wigcej niz 25 miesigcy od daty dostawy.
o 36 miesiecy liczone od daty uruchomienia jednak nie wiecej niz 37 miesigey od daty dostawy,
0 48 miesiecy liczone od daty uruchomienia jednak nie wigcej niz 49 miesigcy od daty dostawy.

5. Oswiadczam, ze bede:

posiadal niezbedne zaplecze techniczne do dostarczenia dodatkowych komponentow
niezbednych do uruchomienia zestawu hydroforowego na pracg w docelowym uktadzie
hydraulicznym bez koniecznosci wymiany pomp i sterownikow — w okresie co najmniej 5 lat
oraz zapewniam mozliwo$¢ dostawy czgsci zamiennych przez okres min 7 lat

6. O$wiadezam, ze wykonam przedmiotowe zamdwienie tj. dostawg kompletnego zestawu
hydroforowego na teren budowy Zamawiajacego do 10 tygodni od podpisania umowy.

7. Oswiadczam, ze:

1) zapoznalem/li$my sig z trescig SWZ, jej modyfikacji (jesli mialy miejsce) oraz odpowiedzi
na zapytania (jesli miaty miejsce) i nie wnoszg do niej zastrzezen oraz zdobytem wszelkie
informacje potrzebne do wiasciwego opracowania oferty oraz do nalezytego wykonania
przedmiotu zamoéwienia,

2) zapoznatem/liémy si¢ z trescia ,,Regulaminu udzielania zamowien na dostawy, usiug
i roboty budowlane w Spéice z o.o. Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice.”. (dalej:
Regulamin).

3) uwazam/y si¢ za zwiazanego zlozong ofertg przez okres 30 dni liczac od terminu skiadania
ofert wraz z tym dniem,
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4) wzoér umowy zostal przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty
zobowigzuje sie do podpisania umowy w miejscu i terminie okreslonym przez
Zamawiajacego,

5) nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w niniejszym
postgpowaniu.

8. Oswiadczam, ze:
wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa

w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie
moga by¢ one udostgpniane, w szczeg6lnosci innym uczestnikom postgpowania: *

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji: Liczba stron

Wyijasniam, ze podstawa dokonanego zastrzezenia jest (podac uzasadnienie):

*jesli Wykonawca nie zastrzega dokumentéw wpisuje ,, nie dotyczy”

9. Jezeli wybor niniejszej oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego (tzw. odwrotne obcigzenie VAT), oswiadczam, ze nastgpujacy rodzaj
dostarczanego towaru lub $wiadczonej ustugi bedzie prowadzi¢ do powstania przedmiotowego
obowiazku (wypelnié, jezeli dotyczy), wartos¢ vat i wartos¢ ustugi

podpis osoby/oséb
upowaznionej/upowaznionych

do reprezentowania
Wykonawcy

") jezeli dolaczone sg odpisy dokumentéw lub ich kserokopie, to musza by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez
osobe (osoby) podpisujaca ofertg.
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Zalgeznik nr 2 — wzér oéwiadczenia Wykonawcey o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu ofertowym ogloszonym przez Zamawiajacego Wodociggi
i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na zadanie pn. ,,Dostawa
zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji’

OSWIADCZENIE
Zilozone zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania zamowien na dostawy, ustug i roboty budowlane w
Spéice z 0.0. Wodociqgi i Kanalizacja Krzeszowice

NAzWa WYKONAWCY t.verriiinierieinesieissesss s s ssssse s

Adres WYKONAWCY ..vcveueurinresraesesnisisisisasiiisssisssssessssss s

przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu
ofertowego, ktérego przedmiotem jest: Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem,
uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji.

Oswiadczam/y, ze:

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam/y niezbgdna wiedzg i doswiadczenie oraz dysponuje/my potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

3) znajduje/my si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

4) nie zalegam/y z oplacaniem skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne wobec Zakltadu
Ubezpieczen Spotecznych oraz nie zalegam z oplacaniem podatkéw.

Stwierdzam/my, ze jestem $wiadom odpowiedzialnosci karnej zwigzanej ze skladaniem falszywych
o$wiadczen w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z pézn. zm.)

MigjSCOWOSE, ..ocvciivunssinmsssinmsnsnsasans L AN e

podpis osoby/0s6b
upowaznionej/upowaznionych

do reprezentowania
Wykonawcey
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Zalacznik nr 3 — wzér o$wiadczenia Wykonawey o braku podstaw do wykluczenia

W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu ofertowym ogloszonym przez Zamawiajacego Wodociagi
i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na zadanie pn. ,,Dostawa
zestawu hydroforowego wraz 7 transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji”

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NAZWA WYKONAWECY ..vcneenesmeansosissssasssissssisasivonssasiinsoninessvivssnsissdasains
Adres WYKONAWEY ....coovcueiiiiiiiis i

Oswiadczam/y, ze na dzien sktadania ofert nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o zaméwienie
publiczne na podstawie przeslanek okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢ wykonawcg, ktory:

1) nie wykazal spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub nie wykazal braku podstaw
wykluczenia

2) wyrzadzil szkode Zamawiajacemu na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamo6wienia, jezeli szkoda zostal stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito si¢ w okresie 3
lat przed wszczgciem postgpowania

3) zlozyl nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postgpowania

4) nie wniésl wadium, w sytuacji, gdy bylo ono wymagane, w tym réwniez na przedtuzony okres
zwigzania ofertg lub nie zgodzil si¢ na przediuzenie okresu zwiazania oferta

5) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje lub ktérego upadios¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzany prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego

O$wiadczam, 7ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajacego w blad w zakresie przekazywanych informacji.

MIISEOWOEE, s i amivies o AN vasvssvamsmnerosmsasnistessonssss

podpis osoby/osob
upowaznionej/upowaznionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do swz - wzér wykazu wykonanych dostaw

W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu ofertowym ogloszonym przez Zamawiajgcego Wodociagi
i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice na zadanie pn. ,Dostawa

= nyy

zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz priekazaniem do eksploatacji

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
NAZWE WYKONAWCY .ovrvveverssmisiesssessssmssiisssisasiisasssssosisnssinassansiasesiasss
Adres WYKONAWCY ..vveeereerreemeiisiinsinisrssississss s sssnsssssns
OSWIADCZAM(Y), ZE:
o wykonalem w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, dostawy zestawow pompowych o wartosci
co najmniej 1 000 000 zi.

5 Data
Warto
Opis barttsc Odbiorca (nazwa, adres,
L.p. | dostawy e Lol Wykonania
Zame rcd wPLN nr telefonu do kontaktu)
1.
2
3

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad w zakresie przekazywanych informacji.

o Dolaczyé referencje do wykonanych, wymienionych powyzej dostaw.

MiEISCOWOSE, vevvrevecrvrisrsssessnsnenneny QA ittt

podpis osoby/osob
upowaznionej/upowaznionych

do reprezentowania Wykonawcy
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